
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

140 GX-B1381/20-2-22012 2022.6.7 合格



141 GX-B1381/20-2-22013 2022.6.7 合格



142 GX-B1381/20-2-22014 2022.6.7 合格



143 GX-B1381/20-2-22015 2022.6.7 合格



144 GX-B1515/20-2-22011 2022.6.10 合格



145 GX-B1515/20-2-22012 2022.6.10 合格



146 GX-B1515/20-2-22013 2022.6.10 合格



147 GX-B1404/20-2-22008 2022.6.10

所检电网谐波电压总谐波
畸变率、各次谐波电压含
有率、谐波电流符合GB/T 
14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



148 GX-B1404/20-2-22009 2022.6.10

所检电网谐波电压总谐波
畸变率、各次谐波电压含
有率、谐波电流符合GB/T 
14549-1994 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



149 GX-B1404/20-2-22010 2022.6.10

所检电网谐波电压总谐波
畸变率、各次谐波电压含
有率、谐波电流符合GB/T 
14549-1995 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



150 GX-B1404/20-2-22011 2022.6.10

所检电网谐波电压总谐波
畸变率、各次谐波电压含
有率、谐波电流符合GB/T 
14549-1996 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

151 GX-B1404/20-2-22012 2022.6.10

所检电网谐波电压总谐波
畸变率、各次谐波电压含
有率、谐波电流符合GB/T 
14549-1997 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



152 GX-B1404/20-2-22013 2022.6.10

所检电网谐波电压总谐波
畸变率、各次谐波电压含
有率、谐波电流符合GB/T 
14549-1998 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

153 GX-B1517/20-2-22025 2022.6.13 综合判定：合格



154 GX-B1517/20-2-22026 2022.6.13 综合判定：合格

155 GX-B1321/20-2-22187～22188 2022.6.13 合格

156 GX-B1354/20-2-22009 2022.6.13 合格



157 GX-B1404/20-2-22014 2022.6.13 合格

158 GX-B1495/20-2-22456～22485 2022.6.13 合格



159 GX-B1495/20-2-22486～22499 2022.6.13 合格

160 GX-B1495/20-2-22500～22506 2022.6.13 合格



161 GX-B1495/20-2-22507～22516 2022.6.13 合格

162 GX-B1308/21-2-22009 2022.6.13 合格



163 GX-B1499/21-2-22092 2022.6.13 合格

164 GX-B1499/21-2-22093 2022.6.13 合格



165 GX-B1499/21-2-22094 2022.6.13 合格

166 GX-B1306/21-2-22036 2022.6.13
除未提供储气罐检验证书
外，其余所检项目合格



167 GX-B1306/21-2-22037 2022.6.13
除未提供储气罐检验证书
外，其余所检项目合格

168 GX-B1306/21-2-22038 2022.6.13
除未提供储气罐检验证书
外，其余所检项目合格



169 GX-B1306/21-2-22039 2022.6.13
除未提供储气罐检验证书
外，其余所检项目合格

170 GX-B1359/21-2-22029～22030 2022.6.13 合格

171 GX-B1359/21-2-22031 2022.6.13 合格



172 GX-B1352/21-2-22138～22164 2022.6.13 合格

173 GX-B1352/21-2-22165～22181 2022.6.13 合格



174 GX-B1354/20-2-22006 2022.6.10
电网接地电容电流符合规
定

175 GX-B1354/20-2-22007 2022.6.10
电网接地电容电流符合规
定



176 GX-B1354/20-2-22008 2022.6.10
电网接地电容电流符合规
定

177 GX-B1385/21-2-22019 2022.6.13 合格

178 GX-B1385/21-2-22020 2022.6.13 合格



179 GX-B1385/21-2-22021 2022.6.13 合格

180 GX-B1385/21-2-22022 2022.6.13 合格

181 GX-B1385/21-2-22023 2022.6.13 合格



182 GX-B1385/21-2-22024 2022.6.13 合格

183 GX-B1385/21-2-22025 2022.6.13 合格

184 GX-B1385/21-2-22026 2022.6.13 合格



185 GX-B1385/21-2-22027 2022.6.13 除未装设制动装置外，其余

186 GX-B1385/21-2-22028 2022.6.13 合格

187 GX-B1385/21-2-22029 2022.6.13 合格



188 GX-B1385/21-2-22030 2022.6.13 合格

189 GX-B1385/21-2-22031 2022.6.13 合格

190 GX-B1385/21-2-22032 2022.6.13 合格



191 GX-B1385/21-2-22033 2022.6.13 合格

192 GX-B1385/21-2-22034 2022.6.13 合格

193 GX-B1385/21-2-22035 2022.6.13 合格



194 GX-B1385/21-2-22036 2022.6.13 合格

195 GX-B1385/21-2-22037 2022.6.13 合格

196 GX-B1385/21-2-22038 2022.6.13 合格


