
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

29 GX-B1352/21-3-23001~23018 2023年2月14日 所检项目合格

30 GX-B1352/21-3-23019~23046 2023年2月14日 所检项目合格

31 GX-B1352/21-3-23047~23050 2023年2月14日 所检项目合格



32 GX-B1354/20-3-23001 2023年2月14日 所检项目合格

33 GX-B1328/20-3-23016 2023.2.15 合格

34 GX-B1328/20-3-23017 2023.2.15 合格

35 GX-B1328/20-3-23018 2023.2.15 合格

36 GX-B1328/20-3-23019 2023.2.15 合格

37 GX-B1328/20-3-23020 2023.2.15 合格

38 GX-B1382/21-3-23001 2023.2.14 合格



39 GX-B1380/20-3-23001 2023.2.14 所检项目合格

40 GX-B1321/20-3-23001～23010 2023.2.14 所检项目合格



41 GX-B1321/20-3-23011～23020 2023.2.14 所检项目合格

42 GX-B1321/20-3-23021～23032 2023.2.14 所检项目合格



43 GX-B1321/20-3-23033～23045 2023.2.14 所检项目合格

44 GX-B1321/20-3-23057～23068 2023.2.14 所检项目合格



45 GX-B1312/20-3-23001～23005 2023.2.14 所检项目合格

46 GX-B1312/20-3-23010～23013 2023.2.14 所检项目合格



47 GX-B1312/20-3-23014～23020 2023.2.14 所检项目合格

48 GX-B1312/20-3-23021～23027 2023.2.14 所检项目合格



49 GX-B1321/20-3-23046～23056 2023.2.14 所检项目合格

50 GX-B1312/20-3-23006～23009 2023.2.14 所检项目合格

51 GX-B1312/20-3-23028～23029 2023.2.14 所检项目合格



52 GX-B1359/21-3-23001～23024 2023.2.15 所检项目合格

53 GX-B1359/21-3-23025～23049 2023.2.15 所检项目合格

54 GX-B1358/21-3-23001 2023.2.13 所检项目合格



55 GX-B1517/20-3-23001 2023.2.13 综合判定：合格

56 GX-B1517/20-3-23002 2023.2.13 综合判定：合格

57 GX-B1517/20-3-23003 2023.2.13 综合判定：合格



58 GX-B1517/20-3-23004 2023.2.13 综合判定：合格

59 GX-B1517/20-3-23005 2023.2.13 综合判定：合格

60 GX-B1517/20-3-23006 2023.2.13 综合判定：合格



61 GX-B1323/21-3-23010～23014 2023.2.16 所检项目合格

62 GX-B1308/21-3-23001 2023.2.16 所检项目合格

63 GX-B1499/21-3-23041 2023.2.16 所检项目合格



64 GX-B1499/21-3-23042 2023.2.16 所检项目合格

65 GX-B1499/21-3-23043 2023.2.16 所检项目合格

66 GX-B1499/21-3-23044 2023.2.16 所检项目合格



67 GX-B1499/21-3-23045 2023.2.16 所检项目合格

68 GX-B1428/21-3-23001 2023.2.16 无缺陷迹痕显示

69 GX-B1428/21-3-23002 2023.2.16 无缺陷迹痕显示



70 GX-B1310/21-3-23003 2023.2.16
未发现超过φ2mm当

量直径的缺陷

71 GX-B1310/21-3-23004 2023.2.16
未发现超过φ2mm当

量直径的缺陷

72 GX-B1310/21-3-23005 2023.2.16 符合标准要求



73 GX-B1322/21-3-23001～23005 2023.2.16 所检项目合格

74 GX-B1313/21-3-23001～23002 2023.2.17 所检项目合格

75 GX-B1313/21-3-23003 2023.2.17 所检项目合格

76 GX-B1598/21-3-22001 2023.2.5 正常

77 GX-B1598/21-3-22002 2023.2.5 正常



78 GX-B1598/21-3-22003 2023.2.5 正常

79 GX-B1598/21-3-22004 2023.2.5 正常

80 GX-B1328/20-3-23021 2023.2.16 合格



81 GX-B1328/20-3-23022 2023.2.16 合格

82 GX-B1328/20-3-23023 2023.2.16 合格

83 GX-B1328/20-3-23024 2023.2.16 合格



84 GX-B1328/20-3-23053 2023.2.21 合格

85 GX-B1495/20-3-23083～23095 2023年2月20日 所检项目合格

86 GX-B1495/20-3-23096～23103 2023年2月20日 所检项目合格



87 GX-B1329/21-3-23001～23006 2023年2月20日 所检项目合格

88 GX-B1495/20-3-23111～23112 2023年2月23日 所检项目合格

89 GX-B1329/21-3-23011～23017 2023年2月22日 所检项目合格



90 GX-B1451/20-3-23021～23041 2023年2月22日 所检项目合格

91 GX-B1451/20-3-23042～23043 2023年2月22日 所检项目合格

92 GX-B1451/20-3-23044～23045 2023年2月22日 所检项目合格



93 GX-B1451/20-3-23046～23047 2023年2月22日 所检项目合格

94 GX-B1451/20-3-23048～23062 2023年2月22日 所检项目合格

95 GX-B1312/20-3-23030～23031 2023.2.21 所检项目合格



96 GX-B1312/20-3-23034～23038 2023.2.21 所检项目合格

97 GX-B1312/20-3-23032～23033 2023.2.21 所检项目合格

98 GX-B1312/20-3-23039～23042 2023.2.21 所检项目合格



99 GX-B1321/20-3-23069～23072 2023.2.21 所检项目合格

100 GX-B1321/20-3-23073～23074 2023.2.21 所检项目合格

101 GX-B1328/20-3-23028 2023.2.21 合格



102 GX-B1328/20-3-23029 2023.2.21 合格

103 GX-B1328/20-3-23030 2023.2.21 合格

104 GX-B1328/20-3-23031 2023.2.21 合格



105 GX-B1328/20-3-23032 2023.2.21 合格


